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1、 项目概况
制剂室总建筑面积约300平方米，设置负压抗生素和细胞毒类药物配置室及相应更衣和缓冲间、正压普通药物和TPN药物配置室及相应更衣和缓冲间、成品核对区域以及排药准备区等，并配置相应负压通风空调系统，正压净化空调系统和普通空调系统。
二、制剂室维护保养范围及技术要求
1、维护保养范围
一层制剂室（包括负压抗生素和细胞毒类药物配置室及相应更衣和缓冲间、正压普通药物和TPN药物配置室及相应更衣和缓冲间、成品核对区域以及排药准备区等及对应空调机房）全部专业建筑装饰、净化空调系统、强弱电系统、自动控制系统维护保养（包括设备层相对应专业的专业设备、管道、阀门等）。
2、维护保养及维修要求
1）人员要求
投标单位应根据现场专业特点及实际情况，建立本项目公司本部技术支持和现场维护保养人员组织机构。技术支持负责人应具备暖通专业中级及以上职称，有至少5年以上洁净工程设计、施工及维修经验。现场必需配备1名常驻专业维修人员。
2）维护保养详细计划要求
    投保单位应针对现场情况，编写详细的维护保养计划。维护保养计划应区分专业，具体到各维护保养设备位置及详细保养方案。
3）时间要求
a、 维保时间为每个月四次，应建立周、月、年度维护计划。
b、 维修响应时间为1小时，一般维修专业维修人员2小时内到场维修，紧急维修1小时内到场维修。
4）维护耗材、维修零星材料要求
a、 空调系统初、中、高效过滤器耗材由招标方统一采购，维护更换由中标方负责，中标方应列出该耗材供应计划。
b、 其他各专业系统耗材均由中标方提供并实施更换服务。
c、 维修所涉及的零星材料（单价小于300元）全部由中标方负责提供材料和维修服务。
3、维护保养特别要求
1）紧急维修要求。较大影响制剂室运行的故障需要提供紧急维修服务，要求紧急维修时，维修工程师1小时内到达现场。
2）驻场要求：中标单位需要至少配备1名维修人员常驻儿科医院，确保制剂室运行安全。
不满足以上维护保养基本要求和维护保养特别要求的，将被视为没有实质性响应标书要求，视作无效投标。
